
COMPUTHERM Q7RF
Програмований безпровідний (радіокерований) 

цифровий кімнатний термостат

З оновленою зовнішністю!
З основними інформаціями про користування пристрою Ви можете ознайомитися подивившись 

відеоролик на наших веб-сайті www.computherm.info
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ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ТЕРМОСТАТА
Кімнатні термостати COMPUTHERM Q7RF можуть управля-
ти більшістю газових котлів, які знаходяться на ринку України. 
Може просто підключатися до будь-якого газового котла або клі-
матичного пристрою, що має контактні точки для двожильного 
кабелю кімнатного термостата, незалежно від керуючої напруги 
24 В або 230 В.
Термостат може програмуватися з урахуванням ваших потреб і 
дозволяє регулювати встановлені прилади для нагрівання (охо-
лодження) і підтримувати задану температуру вашого будинку 
або офісу з високою точністю, досягаючи максимального ком-
форту і економічності. Для каждого дня недели может быть 
установлена отдельная температурная программа. Для кожного 
дня тижня може бути встановлена окрема температурна програ-
ма. Для кожного дня може бути вибрано фіксоване 1 (PROG ) і 
6 (PROG  – PROG ) різних, вільно обраних часів включення (10-
ти хвилинними кроками) і для кожного з них можлива настройка 
довільно обраної температури (настроюється покроково з 0,5 °C 
градацією). 
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Термостат складається із двох частин - вільно переносимого 
кімнатного пристрою (термостат) і приймаючого пристрою, який 
здійснює управління котлом. Між двома пристроями існує без-
провідний (радіочастотний) зв’язок. На заводі обидва пристрої 
налаштовані на одну частоту для спільної комунікації. Термостат 
і приймаючий пристрій володіє власним кодом безпеки, що га-
рантуєт надійну роботу приладу. Інформації про монтаж, підклю-
чення і настройку приймаючого пристрою до термостата дивіться 
в розділі 9.

Керований 
прилад
(напр. 
котел)

Приймач

230 V AC 
50 Hz

Термостат

230 V AC 
50 Hz
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З метою підвищення тривалості служби батарейок, термостат не 
працює постійно, але актуальне розпорядження включення повто-
рює кожні 8 хвилин. Таким чином після перерви в подачі струму про-
довжується управління нагріву (або охолодження). 

Можливість переміщення термостата має такі переваги:
• немає необхідності в прокладанні проводів, що є великою 

перевагою при реконструкції вже побудованого будинку;

Дні тижня 

Ручний режим 

Фактична 
температура в 
кімнаті 

Задана температура 

Індикатор низького 
заряду батареї  

Режим роботи
на обігрів /

охолодження 

Час / день в 
ручному режимі 

Номер програми 

Регулювання 
температури в 
перебігу наступного 
ручного втручання 

Заплановано на 
ручне управління

Відображення інформаціїнадисплеїтермостата:
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• під час експлуатації може бути визначено оптимальне 
положення термостата;

• велика перевага, коли в різні години доби необхідно регулювати 
температуру різних приміщень (наприклад, вдень - у вітальні і 
кухні, а вночі - у спальні і дитячій кімнаті).

Сигнал від термостата у вільних приміщеннях поширюється на 
відстань 50 м. Це відстань в будівлях може значно зменшитися, 
особливо якщо на шляху радіохвиль є металеві або залізобетонні 
конструкції.
Чутливість включення термостата може бути обрана між ±0.1 °С,  
±0,2 °С (заводська настройка) і 0,3 °С. Під цим значенням потрібно 
мати на увазі температурну різницю між налаштованою і реально 
виміряної температурою. Наприклад , при заводській настройці 
(чутливість включення ±0,2 °С) якщо термостат налаштований на 
20.0 °С, то він включає керований ним пристрій при температурі 
нижче або рівній 19,8 °С, а при температурі 20,2 °С, відповідно 
його вимкне. У режимі охолодження працює навпаки. (Для зміни 
заводскої настройки чутливості включення ±0,2 °С, дивись п. 2.4).
Если термостат измеряет температуру ниже 3 °C, измеренная тем-
пература будет заменена на «LO», а если измеренная температура 
выше 45 °C, будет отображаться «HI».
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Куплений Вами безпровідний (радіокерований) термостат у разі за-
питу може бути доповнений розеткою типу COMPUTHERM Q1RX, за 
допомогою якого просто і без монтажу можливе підключення і регу-
лювання температури будь-якого електричного приладу, (котел, на-
сос, нагрівач) працює з напругою 230 В (50 Гц, макси мум 16 А) (напр., 
котел, насос, радіатор, тощо) для управління роботою від кімнатного 
термостата. (Детальний опис роз’єму COMPUTHERM Q1RX див. наш 
сайт www.computherm.com.ua).
Передающее устройство от терморегулятора COMPUTHERM 
Q7RF можно использовать в качестве дополнения к мультизон-
ным устройствам COMPUTHERM Q5RF или Q8RF.
Одновременное использование термостата COMPUTHERM и кон-
троллера зоны COMPUTHERM Q4Z дает возможность как допол-
нение к запуску нагревающего и охлаждающего устройства так 
и для управления данного термостата насосом или зональным 
клапаном. Таким образом можно легко реализовать зональное 
управление систем отопления/охлаждения, благодаря которому 
отопление/охлаждение каждой комнаты становится индивиду-
ально управляемым, что значительно повышает комфорт. Кроме 
того зонирование системы отопления/охлаждения значительно 
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снижает энергозатраты поскольку нагревать /охлаждать  будут 
только те помещения, которые требуется.

1. РОЗМІЩЕННЯ ПРИЛАДУ
Термостат приладу COMPUTHERM Q7RF можливо вільно 
переносити по всій квартирі. Розміщення його рекомендується в 
систематично або тривалий час використовуваному приміщенні, 
на такому місці, де він знаходиться на шляху природного 
повітряного потоку, але не на протязі або під сильним тепловим 
впливом (наприклад: прямі промені сонця, холодильник, димар і 
інші джерела). Оптимальне місце розміщення на висоті 0,75-1,5 м 
від рівня підлоги. Можливе розміщення на власному тримачі або 
зафіксувавши на стіні.

УВАГА! Якщо хочете використовувати кімнатний термостат 
в приміщеннях квартири, де встановлені радіаторні вентилі з 
термоголовкою, то необхідно замінити головку термостата 
радіаторного вентиля на регулятор ручного управління 
або виставити на ньому максимальну температуру. В 
іншому випадку, головка термостата може перешкодити 
налаштуванню температури в квартирі в цілому.
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2. ВВЕДЕННЯ ТЕРМОСТАТА В ЕКСПЛУАТАЦІЮ, 
ОСНОВНІ НАЛАШТУВАННЯ

2.1 Вкладення батарейок
Відокремте задню панель термоста-
та за допомогою натискання затиску у 
верхній частині його корпусу згідно з 
малюнком.
Осередок для блоку живлення розта-
шований на внутрішній стороні пере-
дньої панелі. Відповідно до позначень 
полюсів розмістити в ній 2 шт. алкалічних батарейок розміру АА 
(пальчикові батарейки типу LR6). Після розміщення батарейок на 
дисплеї стають видимі миготливі написи: день, час, номер програми, 
а також встановлена і замірена внутрішня температура. (Якщо не 
з’явиться вищевказана інформація, натисніть кнопку «RESET», що 
знаходиться на панелі корпусу) .
Після розміщення батарейок, встановте назад задню панель при-
ладу і натисніть кнопку «SET», щоб ввести термостат у вихідний ре-
жим. Після натиснення кнопки «SET» миготіння дисплея припинить-
ся, термостат встановлюється в заводському базовому режимі і тоді 
можна приступати до його налаштування.



- 9 -

2.2 Встановлення дати і часу
Спочатку натисніть кнопку «SET» щоб на дисплеї був встанов-
лений вихідний режим Натисніть кнопку «DAY». Тоді на дисплеї 
видно тільки миготливі іконки днів, (наприклад: понеділок MON; ві-
второк TUE; середа WED і т. д.) а також величини години і хвилин.
За допомогою розташованих на передній панелі приладу великих 
кнопок  або  встановіть іконку актуальної дати (понеді-
лок MON; вівторок TUE;  середа WED і т.д.)
Натисніть повторно кнопку «DAY». Тоді миготіння іконки , що по-
значає день, припиниться і будете його постійно бачити, в той час 
як символи години блимають. За допомогою великих кнопок  
або  на передній панелі приладу встановіть символ години 
актуального часу.
Натисніть знову кнопку «DAY». Тоді миготіння символу, що позна-
чає годину, припиниться і стає для вас видним, в той час як симво-
ли хвилин починають мигати. За допомогою великих кнопок  
або  на передній панелі приладу встановіть хвилину актуаль-
ного часу.
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Якщо хочете змінити настройки, натисніть знову кнопку «DAY» для 
повернення до початкового пункту налаштувань. Якщо бажаєте 
закінчити налаштування, то натисканням кнопки «SET» підтвер-
джуєте завершення даного процесу. При цьому задані величини 
фіксуються, і прилад повертається в початковий стан (приблизно 
після закінчення 15 секунд настройки фіксуються автоматично 
дисплей приладу перемикається в початковий режим).

2.3 Вибір режимів роботи термостата «ОТОПЛЕННЯ » та 
«ОХОЛОДЖЕННЯ»

Предстоит возможность простого перехода между режимами 
обогрева (заводская настройка) и охлаждения. 
Є можливість простого переходу між режимами отоплення (за-
водська настройка) і охолодження. У режимі отоплення релей-
ний вихід  1 (NO) і вихід 2 (COM) змикаються при зниженні вста-
новленої температури , а в режимі охолодження при підвищенні 
встановленої температури (з урахуванням встановленої чутли-
вості). У режимі отоплення закритий стан релейного виходу 1 
(NO) і виходу 2 (COM) вказується іконкою , а в режимі охоло-
дження іконкою  в лівому нижньому кутку дисплея.
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Для включення режиму спочатку натисніть кнопку «SET» на при-
строї, для відображення основного екрана. Далі натисніть кно-
пку «SET» і утримуючи її натисніть кнопку «COPY». На дисплеї 
замість годин з’явиться піктограма отоплення(« ») або охоло-
дження (« »).
За допомогою великих кнопок  або  можливо вибрати 
потрібний режим. Після вибору режиму роботи, натисніть кнопку 
«SET» для підтвердження (якщо жодна клавіша не буде натис-
нута протягом 15 секунд, встановлене значення буде збережено 
автоматично). Після цього дисплей приладу перемикається в по-
чатковий режим. 

2.4 Встановлення чутливості (точності) включення
Під цим значенням потрібно мати на увазі температурну різни-
цю між налаштованою і реально виміряною температурою. Чим 
меншим є це число, тим більш рівномірною буде температура 
приміщення і збільшується відчуття комфорту. Чутливість вклю-
чення не впливає на тепловтрату приміщення (будівлі).
У разі необхідності підвищення відчуття комфорту, вибір чутливо-
сті доцільно вибрати таким чином, щоб рівномірність внутрішньої 
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температури була забезпечена якнайкраще. Але важливо також 
стежити за тим, щоб частота включення насоса, яка перевищує 
кілька разів на годину, була характерна тільки в тому випадку, 
якщо зовнішня температурадосить низька (напр. –10 °С), бо дуже 
часте вмикання і вимикання насоса негативно впливає на ефек-
тивність роботи насоса і підвищує витрати газу.
Для систем опалення з великою тепловою інерцією (напр. під-
логове отоплення) та / або для традиційних будівельних кон-
струкцій (напр. цегляний будинок) , рекомендуємо чутливість 
включення ±0,1 °С. Для систем отоплення з малою тепловою 
інерцією (наприклад: з системою панельних радіаторів ) та / 
або для приміщень легкої конструкції (забудовані горища) реко-
мендуємо чутливість включення ±0,2 °С (заводська настройка) 
або ±0,3 °С.
Для встановлення величини чутливості натисніть кнопку 
«SET», щоб дисплей був у первісному режимі, потім по черзі 
натисніть кнопки «DAY» и «COPY». Після цього величину 
чутливості можете вибрати за допомогою великих кнопок  
або . Цифра « » позначає чутливість включення ±0,1 °С, 
« » чутливість включення ±0,2 °С а « » позначає чутливість 
включення ±0,3 °С. Фіксувати можна за допомогою кнопки «SET» 
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(приблизно після закінчення 15 секунд настройки фіксуються 
автоматично). Після цього дисплей приладу перемикається в 
початковий режим. 

2.5 Активування функції захисту насоса
В основній заводській настройці функція захисту насоса не акти-
вована. Її активація або деактивація можлива за допомогою на-
тискання кнопки «SET» в базовому режимі приладу. Або також 
почергового натискання однієї за одною кнопок «DAY», «PROG» і 
великих кнопок  або . Налагодження « » (вимкнено) або 
« » (активовано) закріплюється натисканням кнопки «SET» 
(приблизно після  15 секунд настройки фіксуються автоматично). 
Після цього дисплей приладу перемикається в початковий ре-
жим). 
Активированная функция защиты насоса, которая предназначена 
для предотвращения «залипания» ротора насоса, каждый день 
в 12 00 на 1 минуту включает подключенное устройство в случае 
если в данный или предыдущий день не происходило включения 
(например в не отопительный период).
Функція захисту котла виконує своє завдання тільки тоді, якщо котел 
і в літній період часу знаходиться в робочому стані). На цей період 
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на термостаті варто встановити величину більш низької темпера-
тури (наприклад: +10 °С), щоб можливе похолодання не призвело 
до непотрібного включенню котла.

2.6 Калібрування датчика температури термостата
Існує можливість калібрування датчика температури (корекції 
вимірюваної температури).
Для цього натисніть кнопку «SET» для відображення початкового 
режиму пристрою. Потім натисніть «DАY» після чого потрібно натис-
нути кнопку «HOLD». Замість годин з’явиться піктограма « » це 
виміряна відповідна температура і одиниця корекції (в заводському 
режимі 0.0 °С). За допомогою великих кнопок  або  мож-
на регулювати ступені корекції між величинами -3,0 °С до 3,0 °С і 
з кроками 0,1 °С. Після вибору фіксувати можна за допомогою кно-
пки «SET» (приблизно після закінчення 15 секунд настройки фіксу-
ються автоматично). Після цього дисплей приладу перемикається 
в початковий режим. Після підтвердження поправки, виправлення 
включаться через декілька секунд.
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3. ПРОГРАМУВАННЯ ТЕРМОСТАТА
3.1 Короткий опис програмування

• Під програмуванням розуміємо настройку часу включення 
і вибір відповідних величин температур. Прилад можна запро-
грамувати на тижневий період. Він працює автоматично і буде 
циклічно повторювати задані програми. На кожен день тижня 
окремо, незалежно один від одного може бути вибрано фіксова-
не 1 (PROG ) і 6 (PROG  – PROG ) різних, вільно обраних часів 
включення і для кожного з них можлива настройка вільно об-
раної температури від 40 до 5 °С, покроково з 0,5 °С градацією. 
Кожна встановлена температура, прив’язана до часу включен-
ня і дійсна до наступного часу включення. Наприклад термостат 
підтримує встановлену на час включення PROG  температуру 
до наступного часу включення PROG . А від часу включення 
PROG , буде дійсною температура PROG  до моменту включен-
ня слідуючої програми включення PROG .

• Включення PROG  фіксовано на , цей час змінити не мож-
на, тільки температуру, яка відноситься до нього, в залежності від 
потреб. Таким чином в заводській установці термостат робить 
лише одне включення (PROG ), яке триває від  дійсного 
дня до  наступного дня.
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Увага: Одноразове включення термостата в день (заводська 
настройка) має сенс тільки в тому випадку, якщо цілий день 
треба підтримувати рівномірну температуру. (Якщо напри-
клад в будні хочемо підтримувати постійну економну темпе-
ратуру 16 °C, а у вихідні дні постійну комфортну температуру 
22 °C). В інших випадках з комфортної та економної точки зору 
доцільно встановити декілька програм включення. З метою 
економії енергією комфортну температуру доцільно встанови-
ти тільки на ті періоди , коли будівля або кімната використову-
ється, оскільки кожне зниження температури на 1 °C, за один 
сезон опалення призводить до економії енергії на 6%. 

• Програми PROG  – PROG  у вихідному положенні неактивні (їх 
час ) але вони можуть бути активовані по Вашим потребам. 
Часи включення програм PROG  – PROG  можна запрограму-
вати покроково з 10-ти хвилинними проміжками і в інтервалі від  

 до  Установка повинна бути здійснена таким чином, 
що запрограмований час повинен слідувати один одного в поряд-
ку підвищення часу і між часом включення повинно бути не мен-
ше 10 хвилин. Цей 10-ти хвилинний проміжок часу залишиться і в 
тому випадку, якщо Ви поміняєте встановлену раніше програму, з 
метою уникнення збігу часів включення. У цьому випадку прилад 
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встановлює включення додаючи ці обов’язкові 10 хвилин, щоб в 
будь-якому випадку залишився цей 10-ти хвилинний проміжок. 
Якщо через зміни програмування, час одного або декількох про-
грам включення перевищує останній час програмування ( ), 
тоді ці програми автоматично стираються. 

• Для входу в програму програмування натисніть кнопку «SET» і 
тримайте її натиснутою, одночасно натискаючи кнопку «PROG». 
Тоді прилад переходить в режим програмування і на дис-
плеї з’являться миготливі іконки днів тижня, часу і темпе-
ратури. Вибір відповідних одиниць здійснюється за допо-
могою великих кнопок  або  на передній панелі 
приладу. Запрограмовані дані Ви можете зберегти і рухатися 
далі натиснувши на кнопку «PROG». Натиснітьна кнопку «SET» 
для збереження програми. Більш детальний опис програмуван-
ня знаходиться у пункті 3.3.

• Якщо є дні тижня, на які ви бажаєте застосовувати однакову 
програму, то її досить встановити один раз, а потім довільно 
адаптувати за допомогою кнопки «COPY» відповідно до п. 3.4. 
на будь-який інший день).

 Якщо ви хочете задати єдиний програмний режим на всі дні 
тижня, то доцільно одночасно позначити всі сім днів тижня 
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(MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SAN), щоб не програмувати 
кожен з них окремо. Але треба враховувати , що якщо ви 
запрограмували всі дні разом, тоді їх установки Ви зможете 
змінити також разом. Якщо ж є хоча один день, на який хочете 
встановити окрему програму, тоді варто зробити програмування 
на кожен день окремо, а дні з тією ж програмою можете 
скопіювати за допомогою кнопки «COPY».

• Для опалення та охолодження можлива установка окремої про-
грами, термостат зберігає їх при переході на інший режим. Таким 
чином, якщо термостат використовується і для отоплення і для 
охолодження, тоді при переході на інший режим немає необхід-
ності переписування програми для нового режиму.

3.2 Рекомендація для програми отоплення
Загальна комфортна температура вночі 19-21 °С, а вдень під час 
перебування в квартирі 22-23 °С. Протягом дня, коли сім’я на роботі 
або в школі, необхідно підтримувати лише темперацію. Так як і піді-
грівання і охолодження квартири триває довгий час, доцільно вста-
новити часи включення за 0,5-1 години перед зміною повсякденного 
режиму. У цьому допомагає можливість програмування термостата. 
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Для економної установки режиму опалення звичайної працюючої 
сім’ї рекомендуємо схожу для нижченаведеної програми:

3.3 Етапи програмування
a. Натисніть кнопку «SET», щоб ввести термостат в основне по-

ложення.
b. Натисніть повторно кнопку «SET» і тримайте її натиснутою, 

одночасно натискаючи кнопку «PROG». Прилад переходить 
в режим програмування і на дисплеї з’являться миготливі іконки 
дня (днів) тижня.

c. Натисненням великих кнопок  або  на передній 
панелі приладу виберіть той день тижня, який Ви хочете 
запрограмувати (слово MON позначає понеділок, слово 
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TUE позначає вівторок, WED – середу і так далі). Якщо ви 
хочете задати єдиний програмний режим на всі дні тижня, 
то доцільно одночасно позначити всі сім днів тижня (MON, 
TUE, WED, THU, FRI, SAT), щоб не програмувати кожен з них 
окремо. Після вибору дня або днів натисніть кнопку «PROG» 
для збереження та переходу до наступного кроку.

d. Тоді наступний крок програмування - встановлення темпера-
тури програми PROG , яка на дисплеї приладу відобража-
ється миготінням настроюваної величини температури (за-
водська настройка  °C). За допомогою натиснення  великої 
кнопки  або  встановлюється величина температу-
ри, потім натискається кнопка «PROG» для збереження та 
переходу до наступного кроку.

e. Наступний крок програмування це встановлення обраних днів 
або дня початкового часу програми PROG , яке на дисплеї 
приладу відображається миготінням настроюваної величи-
ни часу заводська настройка ). За допомогою натискання 
кнопки  або  встановлюється обраний час включення 
програми PROG , потім натискається кнопка «PROG» для збе-
реження та переходу до наступного кроку.  
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f. Після цього слідує встановлення температури програми 
PROG , яка на дисплеї приладу відображається миготінням 
настроюваної величини температури (заводська настрой-
ка  °C) За допомогою натискання кнопки  або  
встановлюється величина температури PROG , потім на-
тискається кнопка «PROG» для збереження та переходу до 
наступного кроку.

g. Після цього прилад запропонує встановлення часу включен-
ня програми PROG , яке на дисплеї приладу відображається 
миготінням настроюваної величини часу (заводська настройка 

). Програмування часів для програм PROG  – PROG  ви-
конується повторенням пунктів «e» - «f» (ідентично з програ-
муванням PROG ).

 Якщо програмування всіх обраних днів завершилося і не бажаєте 
активувати більше установок , тоді натисніть кнопку «PROG» 
без активації запропонованого часу . Цим програмування 
обраних днів завершиться і прилад відразу запропонує вибір 
нового дня і програмування може продовжуватися згідно з 
пунктом «с».
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 Якщо Ви закінчили всі часи включення програм PROG  – PROG , тоді 
по завершенню  програмування температури PROG , програ-
мування вибраних днів (дня) закінчена. Прилад відразу запро-
понує вибір нового дня і програмування може  продовжувати-
ся згідно з пунктом «с».

h. Для збереження програмування натисніть кнопку «SET». 
Прилад і сам по собі збереже встановлені значення, якщо 
протягом однієї хвилини не натиснута ніодна кнопка. Після 
цього термостат переключиться на основний режим.

f. Якщо встановлену програму днів, обраних в пункті «с» Ви 
хочете скопіювати на інший день, тоді це можете зробити за 
допомогою функції «COPY»,  описаної в пункті 3.4.

3.4  Використання функції «COPY», (копіювання програми од-
ного дня на інший день або дні )

• Натисніть кнопку «SET», щоб ввести термостат у вихідне 
положення. Натискайте кнопку «COPY», приблизно до 3 
секунд , щоб активувати функцію «COPY». Стан готовності 
до копіювання програми показує миготливу напис « », на 
місці чисел часу і день «MON» позначає понеділок.
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• За допомогою натискання великої кнопки  або  на 
передній панелі приладу виберіть той день, програму якого 
ви хочете скопіювати на інший день або дні.

• Натисніть кнопку «COPY», щоб скопіювати програму обраного 
вами дня. Після завершення процесу копіювання припиняється 
миготіння числа, що позначає даний день, і він буде надалі види-
мим безперервно.

• За допомогою натискання великої кнопки  або  на 
передній панелі приладу виберіть той день, на який ви хочете 
перенести скопійувану раніше програму. Після вибору іконки 
дня, він буде блимати.

• Після того, як Ви вибрали той день, на який ви хочете пере-
нести скопійоване програму, натисніть кнопку «COPY», щоб 
відбулося копіювання. Після цього напис того дня, на який 
Ви скопіювали програму, буде видно постійно і його миготін-
ня припиниться. За допомогою великої кнопки  або  
можна вибрати будь-які дні тижня, на які також за допомогою 
кнопки «COPY» можна скопіювати виділену раніше програму.
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• Для збереження програмування натисніть кнопку «SET». 
Прилад автоматично збереже встановлені значення, якщо 
протягом 15 секунд не натиснута ніодна кнопка. Після цього 
термостат переключиться на вихідний режим. Після цього Ви 
можете виконати копіювання будь-якого нового дня або днів, з 
повторенням описаних вище кроків.

УВАГА! Використання функції «COPY», можливо тільки при 
окремому програмуванні днів тижня!

3.5 Зміна програм приладу
• З повторенням кроків програмування , встановлені величини 

можуть бути змінені Вами в будь-який час. 
• Активоване раніше число часів включення можливо збільшити 

за бажанням згідно з пунктом 4.3.
• Активоване раніше включення можна видалити таким чи-

ном, що при модифікації часу включення за допомогою ве-
ликої кнопки  або  (або одноразовим натисканням 
кнопки «DАY») необхідно змінити встановлений  раніше час 
на вихідну заводську настройку ( ), після цього натисніть 
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кнопку «PROG» і якщо Ви стерли проміжне включення, тоді 
інші включення організовуються в порядкову черговість. 

• Якщо Ви бажаєте закінчити зміну вибраного дня, натисніть 
кнопку «PROG» протягом 3 секунд. Після цього можна про-
довжувати зміну нового вибраного дня. Для збереження про-
грамування натисніть кнопку «SET». Прилад автоматично 
збереже встановлені значення, якщо протягом однієї хвили-
ни не натиснута жодна кнопка. Після цього термостат пере-
ключиться на вихідний режим. 

• Якщо Ви хочете встановити абсолютно нову програму, тоді 
Ви можете анулювати запрограмовані раніше дані за до-
помогою кнопки «RESET», що знаходиться на внутрішній 
частині панелі приладу. Після цього прилад переходить на 
заводські базові настройки. Після цього проведіть основну 
настройку та програмування приладу за кроками, описа-
ними в пунктах 2 і 3.

3.6 Перевірка програмування
• Натисніть кнопку «SET», щоб ввести термостат у вихідне 

положення, потім натисніть кнопку «PROG». На дисплеї 
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з’явиться ікона, що позначає день (дні), знак включення 
PROG , а також величини часу і температури, встановлені 
для включення PROG  (Жодне із значень не блимає.)

•  Шляхом повторного, багаторазового натискання кнопки 
«PROG» ви можете перевірити характеристики включення 
PROG , PROG  і т.д. Кожен день можете перевірити кнопка-
ми  або . У тому випадку, якщо програмування від-
булося для всіх днів разом (MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, 
SAN), тоді і перевірку можна зробити для всіх днів разом.

• По завершенню перевірки програмування натисніть кнопку 
«SET», щоб ввести термостат у вихідне положення (якщо про-
тгом 15 секунд не натиснутажодна кнопка, тоді прилад автома-
тично повернеться на вихідний режим).

4. ТИМЧАСОВА ЗМІНА ЗАДАНОЇ ТЕМПЕРАТУРИ
Якщо ви хочете, щоб налаштований прилад тимчасово працював 
в іншому режимі (наприклад: у св’яткові дні або в період зимових 
канікул), то можете скористатися наступними можливостями, 
зазначеними в пунктах 4.1 та 4.4.
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Для спрощення виконання зміни температури в ручному режимі, 
в заводській настройці до кнопки  належить температура 

 °C, а кнопці  належить температура  °C. Таким чином, 
при одноразовому натисканні кнопки  та  температура 
відразу показує заводську встановлену температуру. Так 
наприклад, якщо беремо актуальну програму PROG , яка 
забезпечує температуру  °C, тоді її за допомогою кнопки  
легко можна змінити на комфортну температуру  °C, і немає 
необхідності робити це покроково з градацією 0,5. Звичайно, у 
разінеобхідності можна змінювати цю вихідну температуру на 
більш низьку або більш високу по Вашим вимогам з допомогою 
кнопок  та  з градацією 0,5 °C.
Заводську настройку економної і комфортної температури для 
кнопок та можливо змінити наступним чином:

• Для встановлення економної температури натисніть і три-
майте кнопку «SET» і одночасно натисніть один раз кнопку  

. Після цього з кнопками  та  виберіть обрану 
вами економну температуру. Після установки температури 
повторно натисніть кнопку «SET», для збереження і щоб ввес-
ти термостат у вихідне положення (якщо в перебігу 15 секунд 
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не натиснутажодна кнопка, тоді установка збережеться авто-
матично і прилад повернеться до вихідного режиму).

• Для встановлення комфортної температури натисніть і 
тримайте кнопку «SET» і одночасно натисніть один раз кнопку 

. Після цього з кнопками  та  виберіть обрану 
вами комфортну температуру. Після установки температури 
повторно натисніть кнопку «SET», для збереження і щоб ввес-
ти термостат у вихідне положення (якщо протягом 15 секунд 
не натиснута жодна кнопка, тоді установка збережеться авто-
матично і прилад повернеться до вихідного режиму.

4.1 Зміна температури до включення наступної про-
грами

За допомогою великої кнопки  та  на передній панелі при-
ладу встановіть необхідну температуру. На дисплеї з’явиться пік-
тограма , що означає, що термостат переходить на ручний 
режим управління. Прилад буде керувати котлом на підставі зада-
ного значення до тих пір, поки по програмі не прийде час наступ-
ного включення.
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На дисплеї сегменти, які означають годинник, показують точний 
час (TIME) та час, що залишився до включення режиму ручно-
го управління (TIME LEFT). (Наприклад: , тобто 4 години 2 
хвилини). Після закінчення даного часу піктограма  зникне і 
прилад переходить у встановлений програмний режим. Якщо ба-
жаєте повернутися до програми до закінчення терміну наступного 
включення, натисніть кнопку «SET».

4.2 Зміна температури на 1- 99 годин (програма «парті»)
За допомогою кнопки  та  встановіть бажану температу-
ру, потім натисніть кнопку «DAY». На дисплеї з’явиться піктограма 

, а замість числа яке  позначає програму, число 1, яке вказує 
інтервал зміни часу у годинах. За допомогою кнопки  та  
цей інтервал може бути довільно заданий між  і 99 годинами. 
Встановлена програма автоматично почнеться і набирає чинності 
приблизно через 10 секунд. Завдяки цьому прилад буде підтри-
мувати змінену величину температури до встановленого моменту 
часу. Встановлена величина температури може бути за бажанням 
змінена за допомогою кнопок  та , без виходу з режиму 
програми парті.
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У періоді зміненої температури на дисплеї сегменти, які означа-
ють годинник, показують покроково точний час (TIME) і час, що за-
лишився до включення режиму ручного управління (TIME LEFT). 
(Наприклад: , тобто 3 години 20 хвилин). Після закінчення цьо-
го інтервалу часу піктограма  зникне, а прилад повернеться до 
запрограмованого раніше режиму роботи. При натисканні кнопки 
«SET» перед закінченням встановленого для зміни температури ін-
тервалу часу, перерветься настройка зміни температури і прилад 
повернеться до запрограмованого режиму роботи.

4.3 Зміна температури на 1-99 днів (програма «відпуст-
ка»)
За допомогою кнопки  та  встановіть бажану темпера-
туру. Натисніть і тримайте в натиснутому стані кнопку «HOLD» 
протягом приблизно 2 секунди. На дисплеї з’явиться піктограма 

, а також на місці годин напис , тобто кількість днів. За допо-
могою кнопки  та  встановіть бажане число днів (один 
день відповідає 24 годинам рахуючи з моменту настройки). 
Встановлена програма автоматично почнеться і набирає чин-
ності приблизно через 10 секунд. Внаслідок цього прилад буде 



- 31 -

підтримувати змінену величину температури до встановленого 
моменту часу. Встановлена величина температури може бути 
змінена за допомогою кнопок  та , без виходу з режиму 
програми «відпустка».
У періоді зміненої температури на дисплеї сегменти, які озна-
чають годинник, показують покроково точний час (TIME) і час, 
що залишився до включення режиму ручного управління (TIME 
LEFT). (Наприклад: , тобто 3 дні). Потім після закінчення цього 
інтервалу часу піктограма  зникне, а прилад повернеться до 
запрограмованого раніше режиму роботи. При натисканні кно-
пки «SET» перед закінченням встановленого для зміни темпе-
ратури інтервалу часу, перерветься настройка зміни температу-
ри і прилад повернеться до запрограмованого режиму роботи.

4.4 Зміна температури до наступної ручної настройки  
(анулювання програм)

За допомогою кнопки  та  встановіть бажану темпера-
туру. Піктограма  позначає ручний режим управління. Натис-
ніть кнопку «HOLD». Поруч зі значенням температури з’явиться 
піктограма , а піктограма  зникне. Прилад буде підтри-
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мувати встановлену температуру до тих пір, поки не відбудеться 
нове встановлення. У такому варіанті прилад працює так само, 
як непрограмований термостат. Встановлену температуру можна 
довільно змінювати за допомогою кнопок  та , не ліквідовуючи при 
цьому ручне управління.
З натисканням кнопки «SET» перерветься настройка зміни тем-
ператури, і прилад повернеться до запрограмованого режиму ро-
боти.

5. ВКЛЮЧЕННЯ ПІДСВІЧУВАННЯ ДИСПЛЕЯ
Якщо натиснете кнопку «LIGHT», то підсвічування дисплея вклю-
читься на 15 секунд. Якщо при включеному підсвічуванні екрану 
натиснете іншу кнопку, то підсвічування триватиме ще на 15 се-
кунд з моменту останнього натискання, а потім потухне. 
Если вы хотите, чтобы подсветка включалась автоматически при 
нажатии любой кнопки, вы можете активировать ее, удерживая 
кнопку «LIGHT» в течение 5 секунд. После этого при использо-
вании кнопок управления подсветка включается автоматически и 
выключается только через 15 секунд после последнего нажатия 
кнопки. При нажатии кнопки управления, автоматического вклю-
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чения, подсветки обозначается пиктограммой « », которое по-
является на 3 секунды вместо текущих временных обозначений. 
После нажатия кнопки «LIGHT» в течение еще 5 секунд подсветка 
автоматически отключится, и снова она будет активирована толь-
ко нажатием кнопки «LIGHT» в соответствии с заводским поло-
жением по умолчанию. Сброс подсветки до заводских настроек 
по умолчанию обозначается сигналом « », на месте настойки 
времени сигнал появляется на 3 секунды.

6. БЛОКУВАННЯ КНОПОК УПРАВЛІННЯ
Прилад має можливість тимчасового блокувати кнопки управління 
термостата. Це запобігає несанкціоновану зміну температури або 
програми.
Для блокування кнопок на пристрої натисніть кнопку «SET», щоб 
ввести термостат у вихідне положення. Потім одночасно натис-
ніть кнопку  та , утримуйте їх протягом не менше 5 се-
кунд. На екрані замість годин з’явиться напис « », це позначає 
блокування. Поки кнопки заблоковані, їх нормальна функція не 
працює, при натисканні будь-якої з них, з’явиться напис « ». 
Для розблокування терморегулятора натисніть одночасно кнопки 
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 та , протягом не менше 5 секунд. Після розблокування 
на кілька секунд на екрані з’явитися напис « » і кнопки при-
ладу знову стануть активними.

7. ЗАМІНА БАТАРЕЙОК
Середня тривалість роботи батарейок 1 рік, але часте викори-
стання підсвічування може значно скоротити цей термін. Якщо на 
дисплеї з’явиться піктограма , що означає низьку напругу бло-
ку живлення, то батарейки необхідно замінити (див. розділ 2.1). 
Після заміни батарейок, необхідно повторно встановити точний 
час, але встановлені програми залишаються незмінними, так як 
прилад зберігає їх, навіть у відсутності електроживлення і немає 
необхідності налаштовувати їх заново.

8. ПОВЕРЕННЯ ДО ЗАВОДСЬКИХ НАСТРОЙОК
При натисненні кнопки «RESET», що знаходиться на внутрішній 
частині панелі, встановлені програми анулюються, а прилад 
повертається у вихідний заводський режим роботи. Це призводить 
до видалення дати, точного часу, програм опалення та основних 
настройок. Для натискання кнопок не використовуйте матеріал з 
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електричною провідністью, наприклад графітовий олівець. Після 
повернення приладу до заводського режиму роботи, знову слід 
провести основні настройки та програмування з дотриманням 
пунктів 2 і 3.

9. ПРИЙМАЧ
9.1 Монтаж і підключення приймача
ВНИМАНИЕ! Устройство должно быть установлено и введе-
но в эксплуатацию специалистом. Перед запуском убедитесь, 
что прибор, который вы желаете подключить к термостату не 
подключен к сети 230V. Любые изменения в устройстве могут 
привести к поражению электрическим током а также к повреж-
дению самого устройства. 
Приймач монтується поблизу котла, в захищеному від вологи і те-
пла місці, на стіні.
УВАГА! Не монтувати прилад в корпусі котла або безпосе-
редньої близькості до теплих трубах , тому що це може по-
шкодити частин приладу і зруйнує (радіокерований) зв’язок.
Щоб уникнути удару струмом при монтажі приймача скори-
стайтеся послугами кваліфікованого персоналу.
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Відкрутіть два гвинти на нижній стороні приймача , але не до 
кінця. Після цього зніміть передню кришку і встановіть підставу 
приймача на стіну поблизу котла, закріпіть вкладеними гвинта-
ми. Над клемами на пластмасі впресовані символи для підклю-
чення: N, L, 1, 2, 3.
Приймач підключається до мережі напругою 230В. Цим забез-
печується електроживлення приймаючого пристрою, але це на-
пруга не виявляється на точках підключення (1 і 2).Нуль підклю-
чається до точки N, а фаза до точки L. Бажано монтувати через 
вимикач, щоб можна було вимкнути приймач при необхідності. 
Під час літньої зупинки роботи вимкніть прилад.
Приймач управляє роботою котла (або кондиціонера) за допомо-
гою реле з точками підключення 1 (NO), 2 (COM), 3 (NC). Точки 
підключення керованого приладу (обігрівальний/охолоджуючий), 
виготовлені спеціально для підключення термостата, треба під-
ключити до клемної колодки, на відкриті контакти реле 1 (NO) і 2 
(COM) відповідно до нижченаведеного малюнку.
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Якщо до термостата хочете підключити старий котел або інший пристрій 
(напр. насос), у якого немає спеціального вихідного з’єднання до термос-
тата, тоді контакти підключення приймача 1 і 2 як сполуки перемикача 
підключіть в шнур живлення керованого пристрою за нижченаведеною 
схемою.

Нагрівач

Задня панель 
ресивера

230 V AC, 50 Hz

230 V AC 
50 Hz

LN 1 2 3

NO COM NC 
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УВАГА! Під час під’єднання опалювального або охолоджуючого 
приладу, завжди необхідно враховувати навантаження приймача 
і треба дотримуватися рекомендацій виробника опалювально-
го або охолоджуючого приладу! Довірте монтаж, проектування 
підключень приладу фахівця!
AНапруга, що з’являється на клемах 1 і 2, залежить тільки від ке-
рованої системи, тому величину діаметра проводів визначає тип 
керованого пристрою. Довжина проводу не грає ролі. Приймач 
можна встановити поблизу чи далеко котла але не вмонтовуйте 
його в корпус котла.

LN 1 2 3

Задня панель 
ресивера

230 V AC, 50 Hz

230 V AC 
50 Hz

Насос (нагрівач / інфрачервона 
панель і т.д.)

NO COM NC 
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Якщо через деякі обставини простір між приймачем і термостатом 
надмірно велика і через це безпровідний (радіокерований) зв’язок 
виявиться невідповідним, тоді необхідно переставити приймач 
ближче до термостата. 

9.2 Запуск приймача в експлуатацію
Увімкніть напругу приймача. Через кілька хвилин налаштується 
певна робоча частота між приймачем і термостатом. Для пере-
вірки натисніть кілька разів на кнопку , поки налаштована 
температура не стане вище температури повітря в приміщенні 
на 0,5 °С. На дисплеї термостата з’явиться символ , який по-
казує, що котел включений.
В цей же час включиться і червоний світлодіод приймача, інформую-
чи, що приймач отримав сигнал від передавача ( термостата).
Якщо це не вийшло, тоді потрібно заново налаштувати 
систему. Для цієї мети натисніть кнопку «M/A» і утримуйте 
її біля 10 секунд, поки не почне блимати зелений діод . Після 
цього натисніть кнопки «SET» і «DAY» і утримуйте їх одночасно 
близько 10 секунд, поки не перестане блимати зелений діод, 
щоб приймач «запам’ятав» код передавача. Код автоматично 
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запам’ятовується системою і зберігається в пам’яті навіть при 
вимкненому електроживленні.

УВАГА!  Одночасне, тривале (10 сек.) Натискання кнопок «SET» 
і «DAY» генерує новий код термостата і заново необхідно на-
лаштувати приймач. Тому після налаштування обох пристроїв 
не тримайте натиснутими одночасно кнопки «SET» і «DAY», а 
також і кнопку «M/A».

9.3 Перевірка діапазону дії
За допомогою кнопки «TEST» перевіряється, чи знаходяться 
обидва пристрої в діапазоні дії радіочастоти. Для цього на-
тисніть кнопки «TEST» протягом прибл. 3 секунд. Після цього 
термостат на протязі двох хвилин посилає сигнал включення 
/ виключення кожні 5 секунд (на дисплеї з’являється і зникає 
символ ). Зв’язок двох приладів сигналізується приймачем 
включенням і вимиканням червоного діода. Якщо приймач не 
отримує сигналу, що відправляється термостатом, це означає, 
що обидва прилади поза зоною покриття сигналу і необхідно 
наблизити їх ближче один до іншого.
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9.4  Ручне управління приймачем
Натисканням кнопки «MANUAL» можете від’єднати термостат від 
приймача і котел, підключений до приймача, може управлятися 
вручну (можливість включення, виключення), без налаштувань 
температури.
Постійний зелений діод показує положення «MANUAL». 
Натисканням кнопки «M/A» можете включати і вимикати котел. 
Нове натискання кнопки «MANUAL» повертає назад роботу 
термостата (зелений діод вимикається).



- 42 -

КОРОТКИЙ ОПИС ПРОГРАМУВАННЯ
•  Установка дати і точного часу: натискання кнопки «DAY» і вибір походящей 

одиниці кнопками  i .
•  Програмування: натискання і тримання в натиснутому стані кнопки «SET», 

одночасне нажимання кнопки «PROG», після чого встановлення значень за 
допомогою кнопок «PROG» та кнопок  i  або повторюваного копіювання 
програм, використовуючи кнопку «COPY».

•  Перевірка програмування: за допомогою кнопок «PROG» та  и .
•  Настрій безпровідного зв’язку: кнопками «M/A», «SET» і «DAY» (дивися 

розділ 9.2).
•  Перевірка діапазону дії: натискання кнопки «TEST» протягом 3 секунд.
•  ТимчасовА зміна запрограмованої температури:

–  до включення наступної програми: за допомогою кнопок   i .
– на період 1-99 годин: за допомогою натискання кнопок   i  та кнопки 

«DAY», встановлення інтервалу часу кнопками  i .
–  на період 1-99 днів: встановлення температури кнопками  i , 

натисення кнопки «HOLD» протягом 2 секунд , встановлення інтервалу часу 
кнопками  i .

– до наступної ручної настройки: установка температури кнопками   i  
потім коротке натискання кнопки «HOLD».
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Примітки:
зазначені нижче сучасні рішення контролю значно сприятимуть підвищенню комфорту, 
покращенню енергоефективності теплової мережі та подальшому підвищенню ефективності 
опалення приміщення. 
• Розділенням теплової мережі по зонам (наприклад, управління зоною COMPUTHERM 

Q4Z та  відповідні вентилі зони COMPUTHERM) забезпечується управління  окремим 
приміщенням  (зоною), де здійснюється опалення лише тоді, коли це потрібно. 

• При користуванні програмованим термостатом можна забезпечити умови, коли кожне 
окреме приміщення (зона) опалюється за наперед встановленим  графіком. (Про  
послуги за допомогою програмованих кімнатних термостатів COMPUTHERM Q7; Q7RF; 
Q8RF можна дізнатись  на нашому веб-сайті). 

• Використання для опалення модуляторного котла зі зовнішнім датчиком температури  
забезпечує більшу ефективність.

• Низькотемпературні (наприклад, 60/40 °С) опалювальні мережі та конденсаційні кот-
ли забезпечують  кращу ефективність використання палива.

КАРТА ОПИСУ ПРОДУКТУ:
• Торгова марка: COMPUTHERM 
• Ідентифікатор моделі: Q7RF 
• Клас контролю температури: І клас
• Ступінь додаткової ефективності до сезонного опалення: 1%
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ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Технічна характеристика термостата (передавача)

‒ Діапазон вимірюваної температури:   3 – 45 °C (з кроком 0.1 °С)
‒ Діапазон заданої температури:   5 – 40 °C (з кроком 0.5 °С)
‒ Точність вимірювання температури:   ±0,5 °C
‒ Діапазон колібраціі температури:  ±3 °С (з кроком 0.1 °С)
‒ Обирана чутливість включення:   ±0,1 °C; ±0,2 °C; ±0,3 °C
‒ Напруга живлення:    2 x 1.5 V алкалічні пальчикові   
     батарейки (LR6 AA)
‒ Споживана потужність:   1,3 mВт
‒ Термін дії батарейок:   1 год
‒ захист від впливу на навколишнє середовище:  IP30
‒ температура зберігання:    від -10 °C до +40 °C
‒ рабочая влажность:    5%-90% без конденсации
‒ Робоча частота:     868,35 МГц
‒ Радіус дії:     прибл. 50 м у відкритому 
‒ Розмір:    130 x 80 x 23 мм (без ніжок)
‒ Маса:     112 гр.
‒ Вид датчика температури:    NTC 3435 K 10 Kohm ±1% при 25 °С
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Технічна характеристика приймача:

‒ Напруга живлення:    230 V AC, 50Hz
‒ Споживана потужність:   0,01 Вт
‒ Включаемое  напряжение:    макс. 30 В = / 250 В ~
‒ Включаемая сила тока:    6 А (индуктивная нагрузка 2 А)
‒ Маса:     150 гр.
‒ захист від впливу на навколишнє середовище:  IP30
‒ температура зберігання:    від -10 °C до +40 °C
‒ рабочая влажность:    5%-90% без конденсации
‒ розміри:     85 x 85 x 37 mm

Загальна маса приладу приблизно 305 г (термостат + приймач + ніжки)
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Кімнатні термостати COMPUTHERM Q7RF 
відповідають стандартам 

RED 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

Виробник:  QUANTRAX Kft.
Походження: зроблено в Китаї за європейським дизайном
www.computherm.com.ua  
info@computherm.com.ua 

Подивіться відеоролик про користування пристроєм на наших веб-
сайті www.computherm.info!

COMPUTHERM – Україна 
м. Харків, пр. Московський 199д-5
тел. (057) 750-750-6 
моб.(095) 607-86-95 
info@computherm.com.ua 

ТЕХНОКАРПАТИ
м. Мукачево, вул. Кооперативна, 46
тел. (097) 504-70-00
моб. (067) 322-32-11
hurt@tehnokarpaty.com.ua 


