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1 Безпека

1.1 Пов'язані з діями
застережні вказівки

Класифікація застережних
вказівок за типом дій
Застережні вказівки за типом
дій класифіковані наступним
чином: застережними знаками
і сигнальними словами щодо
ступеня можливої небезпеки,
на яку вони вказують:
Застережні знаки та сиг-
нальні слова

Небезпека!
безпосередня небезпека
для життя або небезпека
тяжкого травмування
Небезпека!
небезпека для життя
внаслідок ураження еле-
ктричним струмом
Попередження!
небезпека легкого трав-
мування
Обережно!
вірогідність матеріаль-
них збитків або завдання
шкоди навколишньому
середовищу

1.2 Використання за
призначенням

При неналежному викорис-
танні або використанні не за
призначенням може виникати
небезпека для здоров'я та
життя користувача або тре-
тіх осіб, а також небезпека
завдання шкоди виробу та ін-
шим матеріальним цінностям.
Виріб призначений винятково
для побутового використання
у якості теплогенератора для
закритих центральних опалю-
вальних установок, для при-
готування гарячої води і для
додаткового зовнішнього па-
сивного режиму охолодження.
Робота теплового насоса за
експлуатаційними межами
призводить до вимкнення те-
плового насоса вбудованими
регулювальними та захис-
ними пристосуваннями.
Виріб розрахований для ро-
боти від мережі електрожив-
лення з певним мінімальним
опором Zmin в точці передачі
(головне підключення).
Режим охолодження з радіа-
торним опаленням забороне-
ний.
До використання за призна-
ченням належить:
– дотримання посібників з ек-

сплуатації виробу, що до-
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даються, а також всіх інших
вузлів установки

– дотримання всіх наведених
в посібниках умов огляду та
технічного обслуговування.

Експлуатація цього виробу
можлива дітьми віком понад
8 років, а також - особами з
обмеженими фізичними, сен-
сорними або розумовими зді-
бностями або з недостатнім
досвідом та знаннями лише
за умови нагляду за ними або
після проходження ними інс-
труктажу з безпечного вико-
ристання виробу та ознайом-
лення з факторами пов'язаної
з цим небезпеки. Дітям забо-
роняється гратися з виробом.
Дітям забороняється вико-
нувати без нагляду миття та
проведення робіт з технічного
обслуговування, що виконую-
ться користувачем.
Інше, ніж описане в цьому по-
сібнику використання, або ви-
користання, що виходить за
межі описаного, вважається
використанням не за призна-
ченням. Використанням не за
призначенням вважається та-
кож будь-яке безпосередньо
комерційне та промислове ви-
користання.
Увага!

Будь-яке неналежне викорис-
тання заборонено.

1.3 Загальні вказівки з
безпеки

1.3.1 Небезпека через
помилкове керування

Через помилкове керування
ви можете створити небез-
печну ситуацію для себе та
інших людей і спричините ма-
теріальні збитки.
▶ Уважно прочитайте цей по-

сібник та всю спільно ді-
ючу документацію, зокрема
главу "Безпека" та застере-
жні вказівки.

1.3.2 Небезпека для
життя, пов'язана з
вибухонебезпечними
та займистими
речовинами

▶ Не використовуйте та не
зберігайте вибухонебезпе-
чні або займисті речовини
(наприклад, бензин, папір,
фарби і т. п.) у приміщенні,
у якому встановлений виріб.

1.3.3 Небезпека для життя
в результаті внесення
конструктивних змін у
виріб та його оточення

▶ В жодному разі не знімайте
та не блокуйте захисні при-
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стосування і не дійте в обхід
них.

▶ Не виводьте з ладу жодні
захисні пристосування.

▶ Не порушуйте та не зні-
майте пломбування вузлів.
Виконувати зміни на пло-
мбованих деталях можуть
лише офіційні спеціалісти.

▶ Не виконуйте жодних конст-
руктивних змін:
– на виробі,
– на оточенні виробу,
– на лініях підведення рі-

дини розсолу, повітря та
струму,

– на стічному трубопроводі
та на запобіжному клапані
контуру джерела тепла,

– на елементах будівельних
конструкцій, що можуть
впливати на експлуата-
ційну безпеку виробу.

1.3.4 Небезпека опіків
рідиною розсолу

Рідина розсолу (етиленглі-
коль) шкідлива для здоров'я.
▶ Уникайте потрапляння на

шкіру та в очі.
▶ Надягайте рукавиці та оку-

ляри.
▶ Не вдихайте та не ковтайте.
▶ Дотримуйтесь інструкцій,

що містяться в паспорті
безпеки рідини розсолу.

1.3.5 Небезпека травм
в результаті
обмороження при
контакті з хладагентом

Виріб постачається заправле-
ним хладагентом R 410 A. До-
торкання до місця витікання
хладагенту може призвести
до обмороження.
▶ При витіканні хладагенту

не доторкайтесь до жодних
частин виробу.

▶ Не вдихайте пари або гази,
що витекли в результаті
порушення герметичності
контуру хладагенту.

▶ Не допускайте потрапляння
хладагенту на шкіру чи в
очі.

▶ При потраплянні хладагенту
на шкіру чи в очі зверніться
до лікаря.

1.3.6 Небезпека
матеріальних збитків,
викликаних морозом

▶ Забезпечте постійну роботу
опалювальної установки в
морозні періоди і достатнє
прогрівання всіх приміщень.

▶ Якщо неможливо забезпе-
чити роботу опалювальної
установки, доручіть спеціа-
лісту спорожнити її.
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1.3.7 Небезпека травм
і матеріальних
збитків у результаті
неправильного або
пропущеного технічного
обслуговування та
ремонту.

▶ Ніколи не намагайтесь ви-
конати роботи з ремонту та
технічного обслуговування
свого виробу власними си-
лами.

▶ Негайно доручіть спеціалі-
сту усунути несправності та
пошкодження.

▶ Дотримуйтесь вказаних ін-
тервалів технічного обслу-
говування.

1.3.8 Уникнення загрози
для навколишнього
середовища через витік
хладагенту

Виріб містить хладагент
R 407 C. Хладагент не пови-
нен потрапляти в атмосферу.
R 407 С - це парниковий
хлоровмісний газ, на який
розповсюджується дія Кіотсь-
кого протоколу, з показником
GWP 1653 (GWP = потенціал
глобального потепління).
Його дія при потраплянні в
атмосферу в 1653 разів си-
льніша, ніж дія природного
парникового газу CO2.

Перед утилізацією виробу
хладагент, що міститься в
ньому, необхідно зібрати у
відповідний резервуар для
його подальшої утилізації або
повторного використання згі-
дно з приписами.
▶ Подбайте, щоб технічне об-

слуговування та інші роботи
на контурі хладагенту ви-
конувались тільки офіційно
сертифікованими спеціалі-
стами, з використанням від-
повідного захисного осна-
щення.

▶ Доручіть сертифікованим
спеціалістам виконати з до-
триманням приписів утилі-
зацію або збір для повтор-
ного використання хлада-
генту, що міститься у ви-
робі.
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2 Вказівки до документації
2.1 Дотримання вимог спільно

діючої документації
▶ Обов'язково дотримуйтесь вимог всіх

посібників з експлуатації, що додаю-
ться до вузлів установки.

2.2 Зберігання документації
▶ Зберігайте цей посібник та всю спі-

льно діючу документацію для подаль-
шого використання.

2.3 Сфера застосування
посібника

Дія цього посібника розповсюджується
винятково на:

Виріб - артикульний номер
Сфера застосування: Україна

VWS 220/3 0010018428
VWS 300/3 0010018429
VWS 380/3 0010018430
VWS 460/3 0010018431

3 Опис виробу
3.1 Конструкція виробу

2

1

1 Наклейки з по-
значенням типу
та серійним но-
мером

2 Органи керу-
вання

3.1.1 Залежний від погодних умов
регулятор енергетичного
балансу

Виріб обладнано залежним від погод-
них умов регулятором енергетичного
балансу, що залежно від типу регулю-
вання забезпечує режим опалення та
режим приготування гарячої води і регу-
лює у автоматичному режимі.
Регулятор забезпечує високу потужність
опалення, коли зовнішня температура
низька. При високій зовнішній темпе-
ратурі регулятор зменшує потужність
опалення. Зовнішня температура вимі-
рюється за допомогою окремого, вста-
новлено зовні датчика і передається на
регулятор.
Для установки без буферної ємності
води системи опалення регулятор ви-
конує регулювання енергетичного ба-
лансу. Для установки з буферною ємні-
стю води системи опалення регулятор
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виконує регулювання заданої темпера-
тури лінії подачі.

3.1.2 Розширення виробу
Для розширення системи за допомогою
буферного контуру можна приєднувати
до шести додаткових змішувальних мо-
дулів VR 60 (приладдя) кожен з двома
змішувальними контурами.
Змішувальний контур налаштовує спеці-
аліст. Для зручного керування для пер-
ших восьми опалювальних контурів мо-
жна приєднати пристрій дистанційного
керування VR 90.
До виробу можна підключити зовнішній
додатковий нагрів, який можна викорис-
товувати:

– для підтримки режиму опалення та
режиму приготування гарячої води у
випадку недостатньої подачі теплової
енергії від джерела тепла.

– для аварійного режиму у випадку не-
справностей через помилки з трива-
лим відключенням виробу.

– для підтримки аварійної функції захи-
сту від замерзання при таких збоях.

Додатковий нагрів корисний для ре-
жиму опалення та/або приготування
гарячої води. Спеціаліст може налаш-
тувати регулятор так, щоб додатковий
нагрів у зазначених випадках автома-
тично включався відповідно окремо для
режиму опалення або приготування га-
рячої води (з підтримкою) або лише для
аварійного режиму та аварійного захи-
сту від замерзання.
Виріб можна додатково обладнати зо-
внішнім пасивним охолодженням, щоб
забезпечувати в жилих приміщеннях у
літньому режимі, при високій зовнішній
температурі, приємний прохолодний клі-
мат у приміщенні.

3.2 Термін служби
Сфера застосування: Україна

За умови дотримання правил транспор-
тування, зберігання, монтажу і експлуа-
тації, очікуваний термін служби вирoбу
складає 15 років.

3.3 Дата виготовлення
Сфера застосування: Україна

Дата виготовлення (тиждень, рік) вка-
зані в серійному номері на паспортній
табличці:

– третій і четвертий знак серійного но-
мера вказують рік виробництва (у
двозначному форматi).

– п'ятий і шостий знак серійного номера
вказують тиждень виробництва (від
01 до 52).

Тиж-
день
01-05

Тиж-
день
05-09

Тиж-
день
09-13

Тиж-
день
14-18

Cічень Лютий Бере-
зень

Квітень

Тиж-
день
18-22

Тиж-
день
23-27

Тиж-
день
27-31

Тиж-
день
31-35

Тра-
вень

Чер-
вень

Липень Сер-
пень

Тиж-
день
36-40

Тиж-
день
40-44

Тиж-
день
44-48

Тиж-
день
49-52

Вере-
сень

Жов-
тень

Листо-
пад

Гру-
день



Опис виробу 3

0020202624_00 geoTHERM Посібник з експлуатації 9

3.4 Функція

3/4 4/4

1/4

Виріб використовує у якості джерело те-
пла геотермічну енергію та працює за
таким же принципом, що і холодильник.
Теплова енергія переноситься середо-
вищем з вищою температурою до сере-
довища з нижчою температурою і при
цьому відводиться з середовища.
Виріб працює з розділеними контурами,
у яких рідини або гази транспортують
теплову енергію від джерела тепла до
опалювальної установки. Оскільки ці
контури працюють з різними середови-
щами (розсіл, хладагент і вода системи
опалення), вони сполучені один з одним
через теплообмінник. У цьому теплооб-
міннику відбувається перенесення теп-
лової енергії.

3.5 Органи керування

Xxxxxxxxxx

Xxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx

>Xxx xxxxxx

xx:xx
Xx

>XX.XX.XX

23

1

7

1 Дисплей
2 Налаштування

задатчика

3 Меню
задатчика

3.6 Концепція керування

Орган
керу-
вання

Функція

– Обертання: вибір меню
– Натискання: запуск функції,

що активується вручну
– Обертання: вибір налашту-

вання (прокрутка записів
меню) і зміна налаштованих
параметрів

– Натискання: позначити нала-
штування для змін і підтвер-
дити обране налаштування

та
– Утримувати натиснутою при-

наймні 5 с: видалити часові
програми і відновити завод-
ські настройки

Налаштовувані значення позначено
символом курсору > і темним фоном.
Зміну значення потрібно завжди під-
тверджувати. Лише після цього нове
налаштування зберігається.
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3.7 Серійний номер
Серійний номер знаходиться на на-
клейці з позначенням типу внизу на пе-
редньому боці виробу. Артикульний но-
мер складають 7 - 16 цифри серійного
номера.

3.8 Захист від замерзання
В нормальному режимі експлуатації ви-
ріб забезпечує захист від замерзання
для системи в усіх режимах роботи для
функцій опалення та приготування гаря-
чої води.
Якщо зовнішня температура опускає-
ться нижче 3 °C, автоматично для кож-
ного контуру опалення задається нала-
штована температура зниження.

Сфера застосування: Опалювальні установки з
накопичувачем гарячої води

Якщо фактична температура підключе-
ного накопичувача гарячої води опус-
кається нижче 10 °C, тоді накопичувач
гарячої води нагрівається на 15 °C.

Сфера застосування: Опалювальні установки з
зовнішнім додатковим нагрівом

Аварійний захист від замерзання
Зовнішній додатковий нагрів забезпечує
аварійний захист від замерзання і при
потребі аварійний режим експлуатації у
випадку відключення через помилку.
▶ Якщо при вимкненні виробу існує не-

безпека замерзання, тоді доручіть
спеціалісту дозволити зовнішній до-
датковий нагрів для аварійного захи-
сту від замерзання.

3.9 Автоматичне регулювання
режиму опалення та
охолодження

Сфера застосування: Опалювальні установки без
буферного накопичувача, Опалювальні установки
з зовнішнім пасивним охолодженням

Регулювання розблоковує виріб зале-
жно від зовнішньої температури для
опалення або охолодження.
Приклад наведено у додатку.
(→ сторінка 18)

3.9.1 Опалення
При зовнішній температурі нижче нала-
штовуваної межі зовнішньої темпера-
тури відключення (гранична зовн. т-ра)
розблоковується режим опалення.

3.9.2 Готовність
Виріб залишається в стані готовності,
якщо не виконано умови опалення та
охолодження або у перехідні періоди з
опалення до охолодження або з охоло-
дження на опалення.

3.9.3 Охолодження
Якщо поточна зовнішня температура
вище налаштованої граничної зовніш-
ньої температури і середнє значення
зовнішньої температури більше нала-
штованої межі початку охолодження,
виріб переключається у режим охоло-
дження.

Щоб уникнути прямого енергетично не-
доцільного переключення між опален-
ням та охолодженням, перехід відбу-
вається завжди після завершення часу
готовності.

3.9.4 Перехід: опалення →
готовність → охолодження

Час готовності становить не менше ше-
сти годин. У цей час готовності не по-
винні виконуватися умови для опалення
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(= зовнішня температура постійно нижче
налаштовуваної граничної зовнішньої
температури).

3.9.5 Перехід: охолодження →
готовність → опалення

Умови опалення повинні бути безперер-
вно присутні протягом шести годин. По-
тім триває час готовності не менше ше-
сти годин, протягом якого безперервно
повинні виконуватися умови для режиму
опалення безперервно, перед переклю-
ченням у режим опалення.

3.9.6 Переходи: опалення →
готовність → опалення і
охолодження → готовність →
охолодження

Мінімальній час для значення зовніш-
ньої температури порівняно з гранич-
ною зовнішньою температурою не вра-
ховується.

4 Експлуатація
4.1 Основна індикація

Символ Значення
Зовнішня температура
Температура на вході джерела
тепла
Енергетична ефективність ви-
робу (індикатор ступеню потем-
ніння)
Потужність джерела тепла
Опція: зовнішній додатковий
електричний нагрів (блимає =
увімкнено)
блимає = увімкнено

Символ Значення
Компресор
блимає ліворуч та праворуч =
увімкн
блимає праворуч = вимкн
Режим опалення активний
Температура лінії подачі опа-
лення
Режим нагрівання води актив-
ний
температура накопичувача гаря-
чої води
Опція: зовнішнє пасивне охоло-
дження
Режим охолодження активний

4.2 Відображення меню

Xxxxxxxxxx

Xxxxx
Xxxxxxxxx
Xxxxxxx

>Xxx xxxxxx

xx:xx
Xx

>XX.XX.XX

7
5 1

2

4

3

1 Номер меню
2 Редаговане

значення (кур-
сор позначає
вибір)

3 Інформація для
поточно позна-
ченого запису

4 Пункт меню
5 Позначення

меню

4.3 Рівні керування
Виріб має два рівні керування.
Рівень керування для користувача відо-
бражає інформацію і надає можливості
настройки, що не потребують жодних
попередніх професійних знань.
Огляд рівня керування користувач
(→ сторінка 18)
Рівень керування для спеціаліста захи-
щено кодом.
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4.4 Введення виробу в
експлуатацію

▶ Виріб слід вводити в експлуатацію
лише після повного встановлення й
закриття обшивки.

4.5 Режими роботи
Можна відключити автоматичне регулю-
вання для кожної робочої функції шля-
хом зміни режиму роботи на тривалий
час або тимчасово через функції, що ак-
тивуються вручну.

4.5.1 Режим опалення
Меню 2 HK2 параметр опалення →
Вид режиму роботи

Регулятор забезпечує для режиму опа-
лення для кожного опалювального кон-
туру наступні режими роботи.

– Авто: режим опалювального контуру
змінюється за налаштовуваною часо-
вою програмою між режимами опа-
лення і Енергозбер.

– Екон: режим опалювального контуру
змінюється за налаштовуваною часо-
вою програмою між режимами опа-
лення і ВИКЛ. Контур опалення від-
ключається на фазі зниження, щойно
не активна функція захисту від замер-
зання (залежно від зовнішньої темпе-
ратури).

– опалення: опалювальний контур не-
залежно від налаштовуваної часової
програми регулюється на задану тем-
пературу приміщення.

– Енергозбер: опалювальний контур
незалежно від налаштовуваної ча-
сової програми регулюється на нічну
температуру.

– ВИКЛ: опалювальний контур вимк-
нено, якщо функція захисту від замер-
зання (залежно від зовнішньої темпе-
ратури) не активна.

4.5.2 Режим ГВП
Меню 4 ГВП, параметр → Вид режиму
роботи

Регулятор забезпечує для режиму при-
готування гарячої води приєднаного на-
копичувача гарячої води та додаткового
циркуляційного контуру наступні режими
роботи.

– Авто: приготування гарячої води і ци-
ркуляційний насос активні за окре-
мими налаштовуваними часовими
програмами.

– Вкл: постійне догрівання гарячої
води. Циркуляційний насос працює
постійно.

– ВИКЛ: немає приготування гарячої
води. Функція захисту від замерзання
активна.

4.5.3 Режим охолодження
Сфера застосування: Опалювальні установки з
зовнішнім пасивним охолодженням

Меню 3 HK2 параметр охолодження
→ Вид режиму роботи

Регулятор забезпечує для режиму охо-
лодження для кожного опалювального
контуру наступні режими роботи.

– Авто: режим опалювального контуру
змінюється за налаштовуваною часо-
вою програмою між режимами Охоло-
дженн і ВИКЛ.

– Охолодженн: опалювальний контур
незалежно від налаштовуваної часо-
вої програми регулюється в режимі
охолодження температури лінії подачі
(налаштовується спеціалістом).

– ВИКЛ: опалювальний контур вимкне-
ний.

У режимі охолодження термостатичні
клапани повинні бути переключені на
відкриті, щоб забезпечити безперебійну
циркуляцію охолодженої води системи
опалення у контурі підлоги.
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4.6 Функції, що активуються
вручну

Функції, що активуються вручну, призна-
чені для того, щоб надати певним функ-
ціям виробу на певний час пріоритет.

Функція економії
З функцією економії можна опустити
температуру лінії подачі режиму опа-
лення на налаштовуваний період.
▶ Натисніть на 1 раз.
▶ Введіть час закінчення функції еконо-

мії у форматі гг:хх (години:хвилини).

◁ Функція економії активована.

Умови: Контур опалення і контур гарячої води з
режимами роботи Авто або Екон

Функція "Вечірка"
З функцією "Вечірка" можна підтриму-
вати потужність опалення і підігрівання
гарячої води протягом наступної часової
точки зниження до наступного початку
опалення.
▶ Натисніть на 2 рази.

◁ Функція "Вечірка" активована.

Одноразове завантаження накопи-
чувача
З цією функцією можна один раз заван-
тажити накопичувач гарячої води не-
залежно від поточної часової програми
(нагрівання).
▶ Натисніть на 3 рази.

◁ Завантаження накопичувача акти-
воване.

Умови: Зовнішнє пасивне охолодження встанов-
лено

Ручна функція охолодження
За допомогою цієї функції можна акти-
вувати постійну функцію охолодження
вручну на тривалий час з періодом, що
можна обирати.
▶ Натисніть на 4 рази.

▶ Оберіть період (від 1 до 99 днів), щоб
на цей період активувати функцію
охолодження.

◁ Ручна функція охолодження акти-
вована.

◁ У основній індикації відображає-
ться символ кристалу льоду. Функ-
ція опалення та автоматична фун-
кція охолодження не працюють.
Нагрів ГВП знову активований.

▶ Оберіть Викл, щоб вимкнути активну
функцію охолодження.

4.7 Видалення часової програми
і встановлення заводської
настройки

Можна обирати, чи потрібну скинути
лише Часові програми, чи всі значення
на заводські налаштування. Якщо ски-
нути всі значення на заводські налашту-
вання, тоді слід повідомити спеціалісту,
щоб він виконав по новому основні на-
лаштування.
▶ Утримуйте і одночасно натисну-

тими не менше 5 секунд.
▶ Встановіть потрібний пункт меню на

ТАК.
– Вiдмiнити: налаштоване значення

зберігається.
– Часові програми: всі програмовані

часові вікна видаляються.
– Все: всі налаштовані значення

скидаються на заводські налаш-
тування.
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5 Технічне обслуговування і
догляд

5.1 Перевірка та догляд
5.1.1 Дотримуйтеся вимог до місця

встановлення
1. Тримайте місце встановлення сухим

і цілком захищеним від замерзання.
2. Не виконуйте ніяких подальших кон-

структивних змін, які можуть зме-
ншити обсяг простору або змінити
температуру на місці встановлення.

5.1.2 Догляд виробу

Обережно!
Вірогідність матеріальних
збитків внаслідок викорис-
тання непридатних засобів
для чищення!
▶ Не використовуйте аеро-

золі, абразивні засоби, ми-
ючі засоби, та засоби для
чищення, що містять роз-
чинники або хлор.

▶ Очистіть обшивку вологою ганчіркою
з невеликою кількістю мила, що не
містить розчинників.

5.1.3 Перевірка тиску установки
▶ Перевіряйте тиск наповнення опа-

лювальної установки після першого
введення в експлуатацію і технічного
обслуговування щоденно протягом
тижня, а потім раз на півроку.
– Тиск наповнення: ≥ 0,07 МПа

( ≥ 0,70 бар)
Тиск заповнення замалий
▶ Повідомте спеціалісту, щоб він

додав воду системи опалення і
підняв тиск заповнення.

5.1.4 Перевірка тиску заповнення
контуру розсолу

▶ Регулярно перевіряйте тиск напов-
нення контуру розсолу. Зчитуйте тиск
наповнення контуру розсолу на дисп-
леї виробу.
– Діапазон робочого тиску теп-

лоносія: 0,10 … 0,20 МПа (1,00
… 2,00 бар)

Якщо тиск наповнення опускається ни-
жче мінімального тиску, виріб автома-
тично відключається і відображається
повідомлення про помилку.
▶ Повідомте спеціалісту, щоб він долив

теплоносій для геілоустановки.
– Мінімальний тиск теплоносія:

≥ 0,02 МПа ( ≥ 0,20 бар)

6 Усунення несправностей
6.1 Повідомлення про помилку
При виникненні помилки виробу на ди-
сплеї відображається код помилки за-
мість основної індикації.
Приклад F.36: Тиск росолу надто ни-
зьке.
Якщо помилка триває принаймні 3 хви-
лини, повідомлення про помилку запису-
ється у пам’ять помилок.
▶ Якщо виріб виводить повідомлення

про помилку, зверніться до спеціалі-
ста.

6.2 Індикація пам’яті помилок
1. Оберніть один раз ліворуч.
2. Оберніть , щоб показати інші пові-

домлення про помилку.
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6.3 Аварійний режим експлуатації
Сфера застосування: Опалювальні установки з
зовнішнім додатковим нагрівом

Умови: Спеціаліст дозволив додатковий нагрів
для аварійного режиму.

Можуть виникнути помилки, що спричи-
няють відключення виробу. До усунення
причини помилок виріб може продовжу-
вати роботу в аварійному режимі через
зовнішній додатковий електричний на-
грів або зовнішній теплогенератор.
При тривалому відключенні на дисплеї
відображається повідомлення про поми-
лку Відключення з наступними варіан-
тами:

– Перезапуск (ТАК / Нi)
ТАК усуває повідомлення про поми-
лку та дозволяє режим роботи комп-
ресора. Попередньо спеціаліст пови-
нен усунути причину помилки.

– Пріоритет ГВ (ТАК / Нi)
ТАК запускає аварійний режим для
приготування гарячої води.

– Режим опалення (ТАК / Нi)
ТАК запускає аварійний режим для
режиму опалення.

▶ Активуйте при потребі аварійний ре-
жим для гарячої води та/або режиму
опалення.

7 Виведення з експлуатації
7.1 Вимкнення теплового насосу
7.1.1 Тимчасове вимкнення

функцій виробу
▶ Налаштуйте для режиму опалення,

охолодження і приготування гарячої
води режим роботи ВИКЛ.

7.1.2 Тимчасове виведення виробу
з експлуатації

▶ Знеструмте виріб за допомогою роз-
ташованого на місці встановлення
розділювального пристрою (напри-
клад, запобіжників чи перемикача на-
вантаження).

Вказівка
При перезапуску після відклю-
чення напруги або відклю-
чення електроживлення по-
точна дата і час автоматично
налаштовуються за допомо-
гою приймача DCF. При відсу-
тності прийому DCF потрібно
знову налаштувати ці показ-
ники самостійно.

7.2 Остаточне виведення виробу
з експлуатації

1. Доручіть спеціалісту остаточно виве-
сти виріб з експлуатації.

2. Доручіть спеціалісту утилізувати ви-
ріб.

7.3 Вторинна переробка та
утилізація

▶ Доручіть утилізацію упаковки спеціа-
лісту, який встановив виріб.

Якщо виріб позначений таким зна-
ком:
▶ У цьому випадку забороняється ути-

лізовувати виріб разом з побутовими
відходами.

▶ Замість цього здайте виріб до пункту
прийому старих електричних або еле-
ктронних приладів.

Якщо виріб містить елементи жив-
лення, позначені цим знаком, це озна-
чає, що вони містять шкідливі для здо-
ров'я та навколишнього середовища ре-
човини.
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▶ У цьому випадку здайте елементи жи-
влення до пункту прийому елементів
живлення.

7.3.1 Утилізація теплоносія для
геліоустановок

Виріб заповнено теплоносієм етилен-
гліколь або етанол. Вони шкідливі для
здоров’я.
▶ Доручайте утилізувати теплоносій

для геліоустановок лише кваліфікова-
ним спеціалістам.

7.3.2 Забезпечення утилізації
хладагенту

Виріб заповнено хладагентом R 407 C.
▶ Доручайте утилізувати хладагент

лише кваліфікованим спеціалістам.

8 Гарантія та сервісна
служба

8.1 Гарантія
Сфера застосування: Україна

1. Гарантія надається на наведені в
інструкції для кожного конкретного
приладу технічні характеристики.

2. Термін гарантії заводу виробника:

– 12 місяців від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більше 18 місяців від дня покупки
товару;

– за умови підписання сервісного
договору між користувачем та сер-
віс-партнером по закінченню пер-
шого року гарантії

– 24 місяця від дня введення уста-
ткування в експлуатацію, але не
більш 30 місяців від дня покупки
товару; при обов'язковому дотри-
манні наступних умов
а) устаткування придбане у офі-
ційних постачальників Vaillant у

країні, де буде здійснюватися його
установка;
б) введення в експлуатацію і об-
слуговування устаткування здійс-
нюється уповноваженими Vaillant
організаціями, що мають чинні мі-
сцеві дозволи і ліцензії (охорона
праці, газова служба, пожежна
безпека і т.д.);
в) були дотримані всі приписи,
наведені в технічній документації
Vaillant для конкретного приладу.

3. Виконання гарантійних зобов'язань,
передбачених чинним законодавст-
вом тої місцевості, де був придбаний
апарат виробництва фірми Vaillant,
здійснюють сервісні організації, упов-
новажені Vaillant, або фірмовий сер-
віс Vaillant, що мають чинні місцеві
дозволи і ліцензії (охорона праці, га-
зова служба, пожежна безпека і т.д.).

4. Гарантійний термін на замінені пі-
сля закінчення гарантійного строку
вузли, агрегати і запасні частини ста-
новить 6 місяців. У результаті ре-
монту або заміни вузлів і агрегатів
гарантійний термін на виріб у цілому
не поновлюється.

5. Гарантійні вимоги задовольняються
шляхом ремонту або заміни виробу
за рішенням уповноваженої Vaillant
організації.

6. Вузли і агрегати, які були замінені на
справні, є власністю Vaillant і переда-
ються уповноваженій організації.

7. Обов'язковим є застосування оригі-
нальних приладь (труби для підве-
дення повітря і/або відводу продуктів
згоряння, регулятори, і т.д.), запас-
них частин;

8. Претензії щодо виконання гарантій-
них зобов'язань не приймаються,
якщо:
а) зроблені самостійно, або не упов-
новаженими особами, зміни в уста-
ткуванні, підключенні газу, притоку
повітря, води й електроенергії, вен-
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тиляції, на димоходах, будівельні
зміни в зоні встановлення устатку-
вання;
б) устаткування було ушкоджено при
транспортуванні або неналежному
зберіганні;
в) при недотриманні інструкцій з пра-
вил монтажу, і експлуатації устатку-
вання;
г) робота здійснюється при тиску
води понад 10 бар (для водонагрі-
вачів);
д) не з нового рядка параметри на-
пруги електромережі не відповідають
місцевим нормам;
е) збиток викликаний недотриманням
державних технічних стандартів і
норм;
ж) збиток викликаний потраплян-
ням сторонніх предметів в елементи
устаткування;
з) застосовується неоригінальне при-
ладдя і/або запасні частини.

9. Уповноважені організації здійснюють
безоплатний ремонт, якщо недоліки
не викликані причинами, зазначе-
ними в пункті 7 (8), і роблять відпові-
дні записи в гарантійному талоні.

8.2 Сервісна служба
Сфера застосування: Україна

Безкоштовна інформаційна телефонна
лінія по Україні
Гаряча лінія : 08 00 50 18 05
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Додаток
A Автоматичне регулювання режиму опалення

та охолодження
A.1 Приклад переключення між режимом опалення та охолодження

залежно від зовнішньої температури

5 °C

10 °C

15 °C

20 °C

25 °C

30 °C

35 °C

11
.0

7.
20

14

12
.0

7.
20

14

13
.0

7.
20

14

14
.0

7.
20

14

15
.0

7.
20

14

4

5

6

7

3

2

1

1 Режим роботи опалення
2 Режим роботи Відсутні запити
3 Режим роботи Охолодженн
4 Зовнішня температура

5 середнє значення за 24 години
6 Межа запуску охолодження
7 Межа відключення зовнішньої тем-

ператури

B Огляд рівня керування користувач
Рівень налашту-
вання

Запис меню Значення Оди-
ниця

Значення кроку, ви-
бір, пояснення

Завод-
ське на-
лашту-
вання

мін. макс.

поточне
значення

кВ-
тгод

Індикація запису за
12 місяців поточного
року
Загальна сума еколо-
гічного внеску з вве-
дення в експлуатацію
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Рівень налашту-
вання

Запис меню Значення Оди-
ниця

Значення кроку, ви-
бір, пояснення

Завод-
ське на-
лашту-
вання

мін. макс.

1 Факт. т-ра подачi поточне
значення

℃ Поточна температура
лінії подачі опалю-
вального контуру

Тиск системи
опал.

поточне
значення

бар Тиск заповнення опа-
лювальної установки

Тиск конт. дже-
рела

поточне
значення

бар Диск наповнення кон-
туру розсолу

Повідомлення
експлуатаційного
стану

поточне
значення

наприклад, опалення
лише комп.
При критичних ек-
сплуатаційних ста-
нах (виникають з об-
меженням у часі) на
обох останніх рядках
дисплею відображає-
ться попередження

2
HK2 Параметр
опалення

Режим роботи поточне
значення

Авто; Екон; Нагрів.;
Енергозбер; Викл

Авто

Розр.значення
день

5 30 ℃ 1
Температура, на яку
потрібно регулювати
опалення в режимі
роботи Опалення
або під час часового
вікна.
Для кожного опалю-
вального контуру на-
лаштовується окремо

20

Нічна темпера-
тура

5 30 ℃ 1
Температура, на яку
регулюється опа-
лення у режимі ро-
боти Енергозбер і у
фазі зниження
Для кожного опалю-
вального контуру на-
лаштовується окремо

15
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Рівень налашту-
вання

Запис меню Значення Оди-
ниця

Значення кроку, ви-
бір, пояснення

Завод-
ське на-
лашту-
вання

мін. макс.

3
HK2 Параметр
охолодження
Вказівка
Лише при вста-
новленому зо-
внішньому па-
сивному охоло-
дженні

Режим роботи поточне
значення

Авто; Охолодження;
Викл

Авто

Межа відкл. за
ЗТ

поточне
значення

℃ 1
Межі температури
(зовнішня темпера-
тура) для відклю-
чення режиму опа-
лення (літня функція)
Для кожного опалю-
вального контуру на-
лаштовується окремо

20

ØВТ 24год старт
охол

поточне
значення

℃ 1
Середнє значення
зовнішньої темпера-
тури, з якого вмикає-
ться охолодження
Для кожного опалю-
вального контуру на-
лаштовується окремо

23

ØВТ 24год сере-
дня ЗТ

поточне
значення

℃ Середнє значення зо-
внішньої температури

Запит опалення
/ Готовність / За-
пит на охоло-
дження

поточне
значення

Інформація стану
Запит опалення
Готовність: не ви-
конано ні умову для
режиму опалення, ні
для режиму охоло-
дження, або протягом
перехідного часу між
опаленням та охоло-
дженням
Запит на охоло-
дження

4
Гаряча вода,
параметр

Режим роботи поточне
значення

Авто; Увімк; Вимкн Авто

Макс.темп.гар.води53 75 ℃ 1
Відображається,
лише коли акти-
вовано зовнішній
додатковий електрич-
ний нагрів

60

Мін.темп.гар.води 30 48 ℃ 1 44
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Рівень налашту-
вання

Запис меню Значення Оди-
ниця

Значення кроку, ви-
бір, пояснення

Завод-
ське на-
лашту-
вання

мін. макс.

4
Гаряча вода,
параметр

Темп. накопич.
ФАКТ

поточне
значення

℃ Обирати по можливо-
сті нижчу мінімальну
температуру гаря-
чої води, щоб пуски
виробу були мінімаль-
ними

5
HK2 Часова про-
грама опалення

День тижня/блок поточне
значення

День тижня/блок днів
(напр., Пн-Пт)
До трьох часових пе-
ріодів на день/блок.
Регулювання відбува-
ється на налаштова-
ній опалювальній кри-
вій і з налаштованою
заданою температу-
рою приміщення
Для кожного опалю-
вального контуру на-
лаштовується окремо

Час пуску/кінця поточне
значення

10 хв.
Години / хвилини

5
HK2 Часова про-
грама охолод
Вказівка
Лише при вста-
новленому зо-
внішньому па-
сивному охоло-
дженні

День тижня/блок поточне
значення

День тижня/блок днів
(напр., Пн-Пт)
До трьох часових пе-
ріодів на день/блок.

Час пуску/кінця поточне
значення

10 хв.
Години / хвилини

5
Нагрів ГВП, Ча-
сові програми

День тижня/блок поточне
значення

День тижня/блок днів
(напр., Пн-Пт)
До трьох часових пе-
ріодів на день/блок.

Пн - Пт:
6:00-22:00
Сб: 7:30-
23:30
Нд: 7:30-
22:00

Час пуску/кінця поточне
значення

10 хв.
Години / хвилини
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Рівень налашту-
вання

Запис меню Значення Оди-
ниця

Значення кроку, ви-
бір, пояснення

Завод-
ське на-
лашту-
вання

мін. макс.

5
Циркуляційний
насос, часові
програми

День тижня/блок поточне
значення

День тижня/блок днів
(напр., Пн-Пт)
До трьох часових пе-
ріодів на день/блок.

Пн - Пт:
6:00-22:00
Сб: 7:30-
23:30
Нд: 7:30-
22:00

Час пуску/кінця поточне
значення

10 хв.
Години / хвилини

6
Програма від-
пустки для сис-
теми в цiлому

Періоди часу поточне
значення

день, місяць, рік поча-
тку
день, місяць, рік кінця
До двох періодів часу.
Активація програми
відпустки можлива
лише у режимах ро-
боти Авто і Екон
Приготування гаря-
чої води і циркуля-
ційний насос під час
програми відпустки
автоматично перехо-
дять у режим Викл

Період 1

01.01.2014
–
01.01.2014
Період 2

01.01.2014
–
01.01.2014

Задана темпера-
тура

5 30 ℃ 1 15°C

7
Основні дані

Дата, день ти-
жня, час

поточне
значення

день, місяць, рік
Години, хвилини

9
Рiвень кодiв

Номер коду поточне
значення

4 цифри
Зчитування параме-
тру рівня кодів мож-
ливо без введення
коду:

натисніть і оберніть
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